
   

 

Регламент проведения работ по техническому обслуживанию 

систем АПС и СОУЭ. 
 

№     

п/п 
Перечень работ 

Периодичность 

обслуживания 

1.  Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы: 

- журнал регистрации работ по ТО; 
Ежемесячно 

При заключении 

договора 

2.  Внешний осмотр составных частей АПС и СОУЭ (приёмно-контрольных панелей, 

аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) 

на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности 

креплений и т.д.  

Ежемесячно и по 

необходимости 

3.  Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности 

световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. Ежемесячно и по 

необходимости 

4.  Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического 

переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.  Ежемесячно и по 

необходимости 

5.  Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения. 
Ежемесячно и по 

необходимости 

6.  Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных 

панелей, извещателей (в т.ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и 

т.д.).  

Ежемесячно и по 

необходимости 

7.  Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости 

аккумуляторной батареи.  
Ежемесячно и по 

необходимости 

8.  Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, 

выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей 

звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов 

на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их 

корректировка (при необходимости). 

Ежеквартально 

и по необходимости 

9.  Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с накопителя 

звукоданных во все зоны оповещения. 
Ежемесячно 

и по необходимости 

10.  Проверка электрических параметров аппаратуры.  
Ежемесячно 

и по необходимости 

11.  Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ. 

 
Ежемесячно 

и по необходимости 

 

12.  Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного 

сопротивления. 

 

Ежемесячно 

и по необходимости 

13.  Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и 

т. п. 
Ежемесячно 

и по необходимости 

14.  Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от 

автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении 

несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, 

повторная их проверка. 

Раз в год, 

в первый месяц 

действия договора 

технического 

обслуживания 

и по необходимости 

15.  Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в 

соответствии с инструкциями изготовителей. 

1 раз в 6 месяцев и по 

необходимости 

 



16.  Регулировка чувствительности извещателей  Раз в год, 

в первый месяц 

действия договора 

технического 

обслуживания 

и по необходимости 

17.  Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе 

дополнительного и вспомогательного оборудования. 

Раз в год, 

в первый месяц 

действия договора 

технического 

обслуживания 

и по необходимости 

18.  Полнофункциональная проверка системы. Ежеквартально 

в первый месяц 

действия договора 

технического 

обслуживания 

и по необходимости 

19.  Профилактические работы При необходимости 

20.  Устранение неисправностей на объекте  При необходимости 

21.  Временное отключение каких-либо узлов, элементов При необходимости 

22.  Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания 

защиты  

Раз в год, 

в первый месяц 

действия договора 

технического 

обслуживания 
 

 

Заказчик           Исполнитель 

_____________________ /          /                                                  ________________________ /          / 

 


